
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ  

И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

БРОЈ: ROP-PEC-11928-LOCH-2/2016 

ЗАВОДНИ БРОЈ: 353/2016-26 

ДАНА: 14.07.2016. ГОДИНЕ 

П Е Ћ И Н Ц И 

 
      Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Пећинци на основу чл. 19. Одлуке о организацији општинске управе Општине Пећинци ( 

„Сл. Лист општине Срема, бр. 3/2016 ), Закона о планирању и изградњи ( „Сл. Гласник 

РС „ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 

и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ( „Сл. Гласник РС“,113/15), Уредбе о локацијским условима ( „Сл. Гласник РС“, 

бр.114/15 ) и планског основа Плана генералне регулације насеља Шимановци 

(Сл.лист општина Срема бр. 31/15), издаје: 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за катастарску парцелу бр. 633/1, K.О. Шимановци  

за изградњу МБТС „ПОЛИНО-2“, 20/0,4kV 

 

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 
 

1.1. Место: Шимановци 

1.2. Број парцеле и кат. општина: 633/1, К.О.Шимановци, земљиште у грађевинском 

подручју, површина парцеле 4011м2 

1.3. Категорија и класа објеката:  Г, 222420 – локална трансформаторска станица  

1.4. Намена објеката: Монтажнобетонска трафо станица МБТС „ПОЛИНО-2“ 

20/0,4kV максималне снаге 2x1000kVA, за потребе приклјучења пословног објекта 

(проширење капацитета) 

1.5. Врста радова: изградња  

1.6. Бруто површина објеката: 21,758м² 

1.7. Постојећи објекти: На катастарској парцели постоји 5 објеката евидентираних у 

РГЗ – СКН, препис листа непокретности број 2176, К.О.Шимановци 

Објекат 1: помоћна зграда П=18м2 – објекат преузет из земљишне књиге 

Објекат 2: није позната намена П=19м2 – објекат изграђен без одобрења за градњу 

Објекат 3: није позната намена П=15м2 – објекат изграђен без одобрења за градњу 

Објекат 4: производна хала П=1013м2 – објекат има одобрење за градњу 

Објекат 5: расхладни торањ П=6м2 – објекат има одобрење за градњу 

Сви постојећи објекти на парцели се задржавају. 

1.8. Степен сеизмичности (МCS): 6-7º MCS 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 
Основ за израду Локацијских услова је План генералне регулације насеља 

Шимановци (Сл.лист општина Срема бр. 31/15)  
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2.1. Намена простора: Предметна парцела налази се у грађевинском подручју насеља 

Шимановци, у зони рада са становањем 

2.2. Врста радова (грађење, реконструкција, доградња, друго): изградња 

2.3. Намена објекта: Монтажнобетонска трафо станица МБТС „ПОЛИНО-2“ 

20/0,4kV максималне снаге 2x1000kVA, за потребе приклјучења пословног објекта 

(проширење капацитета) 

 

2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости: Индекс заузетости појединачне парцеле 

износи највише 70% (укључује објекте и манипулативни простор). 

2.8 Најмања дозвољена удаљеност објеката: Минимална удаљеност од најближег 

објекта је 3,0м.  

2.9 Грађевинске линије:  
Удаљеност од најближег објекта минимум 3,0m 

Грађевинске линије од границе суседних парцела минимум 4,0m 

 

Трафостанице (монтажно-бетонске, зидане и стубне) се могу градити на парцелама 

стамбених или пословних објеката, при чему минимална површина резервисана за 

трафостаницу је 6х6m, на најмањој удаљености од најближег објекта 3,0m. 

Трафостаница мора да има приступни пут ширине 3,0m. Трафо станице својим 

положајем не смеју да угрожавају суседне објекте као и прегледност на 

раскрсницама. 

Прикључење на електроенергетску мрежу, односно место прикључења, начин и 

техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок 

прикључења и трошкове прикључења одређује надлежна Електродистрибуција. 
 

3. УСЛОВИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА: 

 

3.1. Услови ЕПС-а:  

 

Услови за извођење радова на изградњи објекта 

 

 На предвиђеној локацији иза постојећег објекта потребно је у складу са 

урбанистичким условима изградити монтажно-бетонску трафо станицу (МБТС) 

"Полино-2" слична типу ЕВ-41 инсталисане снаге до 2x630 kVА. МБТС је 

димензија у основи 5,06x4,30 м, а потребан простор за њен смештај је 7,06 x 6,30м. 

Како би се обезбедило мерење на средњем напону за обе МБТС, ВН блок нове 

МБТС 20/0,42kV  "ПОЛИНО-2" је потребно да буде конфигурације: (V V M T V) 

две доводно-одводне кабловске ћелије опремљене учинским растављачима и 

ножевима за уземљење, једна мерна ћелија опремљена за тросистемско мерење са 

одговарајућим струјним и напонским трансформаторима, једна трафо ћелија 

опремљена учинским растављачем и осигурачима и једна доводно – одводна 

кабловска ћелија иза мерне ћелијеопремљена учинским растављачем и ножем за 

уземљење одакле ће се напајати постојећа МБТС"ПОЛИНО". МБТС опремити 

једним енергетским трансформатором 20/0.42 kV потребне снаге. 

 Извршити демонтажу постојећег СН блока из МБТС 20/0,42kV  "ПОЛИНО" 

постојеће конфигурације (V V M T) две доводно-одводне кабловске ћелије 
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опремљене учинским растављачима и ножевима за уземљење, једна мерна ћелија 

опремљена за тросистемско мерење са струјним и напонским трансформаторима и 

једна трафо ћелија опремљена учинским растављачем и осигурачима, пребацити 

комплетан СН блок у нову МБТС "ПОЛИНО-2" и проширити ВН блок са још 

једном новом доводно – одводном кабловском ћелијом тако да се добије 

конфигурација V V M T V. 

 У постојећој МБТС "ПОЛИНО" након демонтаже постојећег СН блока уградити 

нови СН блок конфигурације једна доводно-одводна кабловска ћелија опремљена 

учинским растављачима и ножевима за уземљење и једна трафо ћелија опремљена 

учинским растављачем и осигурачима. 

 НН блок у новој МБТС "ПОЛИНО-2" траба да је одговарајући индустријски са 

потребним бројем трополних раставних летви за нисконапонске високоучинске 

одигураче (типско решење је са 8 НН извода). 

 Извршити пребацивање постојећег ормана мерног места из МБТС"ПОЛИНО" у 

нову МБТС "ПОЛИНО-2" са новим струјним и напонским везама до мерне ћелије 

у новој МБТС "ПОЛИНО-2". 

 Постојећи 20kV кабловски вод типа XHE 49-A 3x(1x150mm2) веза према ТС 

20/0,4kV "Београдска" и 20 kV   кабловски вод типа XHE 49-A 3x(1x150mm2) веза 

према ТС 20/0,4kV "Веград" пресецају се и своде по принципу улаз-излаз у водне 

ћелије нове МБТС 20/0.42 kV "ПОЛИНО-2". 

 Поставити нов 20 kV кабловски вод (иза мерења) типа XHE 49-A 3x(1x150mm2) 

као везу до нове дограђене доводно-одводне кабловсе ћелије у МБТС "ПОЛИНО-

2" до доводно-одводне кабловсе ћелије у новом СН блоку МБТС"ПОЛИНО". 

 Локацију МБТС на катастарској парцели 663/1 К.О.Шимановци ускладити са 

урбанистичким условима. 

 Све радове извести у складу са важећим техничким прописима 

 Најкасније 7 дана пре почетка радова, потребно је да се инвеститор, односно 

извођач обрати служби Експлоатације ЕД "Рума" како би се на локацији одредиле 

тачне трасе кабловсикх водова. 

 Све евентуалне штете на електроенергетским објектима, приликом извођења ових 

радова, сносиће инвеститор, односно извођач радова. 

 Обавезује се извођач радова, да у случају да приликом ископа наиђе на кабловске 

водове, одмах извести Сектор за експлоатацију, ЕД"Рума", Рума. 

 Инвеститор је у обавези да се придржава техничких услова за укрштање, 

приближавање и паралелно вођење својих објеката са електроенергетским 

објектима. 

 

У свему се придржавати услова Електропривреде Србије, огранак 

Електродистрибуција Рума, из Руме број 88.1.1.0.-Д-07.17.-171600/16 од дана 

01.07.2016. године. 

 

 

3.2. Услови ЈКП"Водовод и канализација" - Пећинци: 

 
На северној страни два метра удаљено од регулационе линије катастарске парцеле 

налази се јавна водоводна мрежа постављена на дубини  од 1m пречника Ф 63mm, 

материјал PVC, максималан притисак у Јавној водоводној мрежи износи 4бар-а. 
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На поменутој парцели у улици Крњешевачка постоји Јавна канализациона мрежа 

израђена од PVC цеви Ф 250mm на дубини од 1,65mm која је удаљена од регулационе 

линије 3,5m 

 
У свему се придржавати услова ЈКП"Водовод и канализација" Пећинци број 65/16 од 

дана 06.07.2016. године. 
 

4. ОСТАЛИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 
4.1. Заштита од елементарних непогода (сеизмички услови):  

Објекат мора бити категоризован и изведен у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 

лист СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Заштиту од удара грома 

остварити изградњом громобранских инсталација. Посебну пажњу водити о 

њеном правилном уземљењу и распореду у простору, како би се обезбедили сви 

делови насеља. 

 

5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
5.1. Попис обавезних делова техничке документације: Према Правилнику о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС" бр 23/2015  и  

77/2015) 

 

6. УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА: 
Услови за пројектовање и прикључење од надлежних ималаца јавних овлашћења: 

 

1. Електропривреда Србије, огранак Електродистрибуција Рума, из Руме број 

88.1.1.0.-Д-07.17.-171600/16 од дана 01.07.2016. године. 

2. ЈКП"Водовод и канализација" Пећинци број 65/16 од дана 06.07.2016. 

године.. 

 
Локацијски услови су основ за израду Пројекта за грађевинску дозволу ( ПГД ) 

односно Идејног пројекта за објекте из члана 145. Закона о планирању и изградњи. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења 

грађевинске дозволе, односно одобрења из члана 145. Закона о планирању и 

изградњи, издатих у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је 

поднет захтев.  
 

Општинска административна такса у износу од 3.554,00 динара наплаћена је на основу 

Одлуке о општинским административним таксама ( Службени лист општина Срема" број 

11/09, 42/09, 8/10, 25/11 и 8/15). 
 

Услови за пројектовање и прикључење које је надлежни орган прибавио од ималаца 

јавних предузећа су саставни део локацијских услова и прилажу се уз њих. 

Идејно решење, 0-главна свеска број G-448 од јуна 2016. године урађено од стране пројектанта 

„TIM-COP“ ДОО, ул. Партизанска бб, Темерин, Предузеће за производњу, инжењеринг и 

услуге, главни пројектант Видој Вукореп,дипл.инж.ел., број лиценце 350 0393 03,. у складу је са 
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Планом генералне регулације насеља Шимановци (Сл.лист општина Срема бр. 31/15) и саставни 

је дао локацијских услова. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине 

Пећинци у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко одељења за 

урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе 

општине Пећинци. 

 
У прилогу достављамо: 

 Графички прилог бр.1: Ситуација из ИДР-а 

 Услови за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења 

 

Доставити: 

- Подносиоцу захтева 

- Архиви  

 

 

      Обрадио 

Драгана Котуровић 

  Начелник: 

 

________________________ 

       мр Жељко Трбовић 
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