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Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Пећинци на основу чл. 19. Одлуке о организацији општинске управе Општине Пећинци ( 
„Сл. Лист општине Срема, бр. 3/2016 ), Закона о планирању и изградњи ( „Сл. Гласник 
РС „ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ( „Сл. Гласник РС“,113/15), Уредбе о локацијским условима ( „Сл. 
Гласник РС“, бр.114/15 ) и планског основа Плана генералне регулације насеља 
Шимановци (Сл. лист општина Срема бр. 31/15) , поступајући по захтеву  "URBAN 
CENTAR" доо, Београд, Бањички Венац 28б, преко пуномоћника "NORTH Engineering" 
доо са седиштем у Суботици, улица Парк Рајхл Ференца бр. 7, за издавање измењених 
локацијских услова у поступку измене решења о грађевинској дозволи број ROP-PEC-
2517-CPIH-2/2016 од 18.03.2016 за коју је донет закључак број ROP-PEC-2517-CPA-
5/2016 од 20.07.2016. године у коме се констатује да подаци наведени у Изводу из 
пројекта за грађевинску дозволу нису у складу са локацијским условима број 353-
137/2015-III-05 од 16.11.2015. у погледу фазности изградње објекта, а на основу којих је 
издато решење о грађевинској дозволи број ROP-PEC-2517-CPIH-2/2016 од 18.03.2016, 
у складу са чланом 26. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( „Сл. Гласник РС“,113/15), подносилац захтева 
упућен је да прибави измњене локацијске услове, те ово одељење издаје 
ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ број 353-137/2015-III-05 од 16.11.2015. и они сада 
гласе: 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ број ROP-PEC-17385-LOCA-1/2016 
 

за катастарску парцелу бр. 1746/49, K.О. Шимановци 
 
1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 
2.1. Место: Шимановци 
2.2. Број парцеле и кат. општина:  1746/49, К.О.Шимановци 

2.3. Површина парцеле:  земљиште у грађевинском подручју у радној зони 
насеља Шимановци, уз заштитну зону аутопута, 35.130 m² 

2.4. Категорија и класа објекта: В,  
125222-затворена складишта – специјализована складишта преко 1500м² (74%) 
122012-зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и 
управне сврхе преко 400м² или П+2 (16%) 

2.5. Намена објекта и спратност:  
Дистрибутивно складишни објекат - Складиште фармацеутских 
производа са административним делом и техничким блоком, портирница, 
резервоар за хидрантску и спринклер мрежу са црпном станицом, контејнерска 
котларница за пелет, односно МРС, плато за чилере, надстрешница за комунални 
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и електро отпад и плато за мобилни дизел агрегат – изградња објекта планирана 
је у 2 фазе.  
Спратност складишног дела и техничког блока П+0, спратност административног 
дела П+2. 

2.6. Врста радова: изградња  
2.7. Бруто површина објекта: 17.085,75 м² 

грађевинска бруто површина објекта 1. Фазе је 11.314,26 m2 

грађевинска бруто површина објекта 2. Фазе је 5.771,49 m2 
 

2.8. Постојећи објекти: нема постојећих објеката на парцели 
2.9. Комунална опремљеност: мрежа водовода, гасовода, подземна НН мрежа и 

ТТ мрежа. 
2.10. Апсолутна кота терена: просечна кота терена је на апсолутној коти 76,00 нв 
2.11. Степен сеизмичности (МCS): 6-7º MCS 
2.12. Друго: нема 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 
 

Планирана намена простора:  
Предметна парцела се налази у грађевинском реону насеља Шимановци, у 

зони која је намењена радној зони, у којој је могуће градити објекте производње, 
прераде и разне врсте услуга, као и пратеће објекте-разне оставе, складишта 
сировина, готових производа (затворена или отворена), оставе алата и сл.  

Према захтеву подносица захтева планирана је изградњa складишта у коме 
се одвија пријем, чување и отпремање фармацеутских производа и медицинских 
средстава са административним простором и техничким блоком.  

3.1. Врста радова (грађење, реконструкција, доградња, друго): изградња 
2.2.  Намена објекта: Складишта у коме се одвија пријем, чување и отпремање 

фармацеутских производа и медицинских средстава са административним 
простором и техничким блоком.  

3.2. Грађевинске линије: 
Предметна парцела се на северу граничи са северном техничком саобраћајницом 
која је смештена у заштитни путни појас Е-70, грађевинска линија уз зону ауто 
пута (Е-70) поклапа се са линијом прве зоне угрожености и загађења, тј. на 
удаљености од путног појаса Е-70 од 80,0м, што је на 40м од регулационе линије. 
(графички прилог 1), 
Грађевинска линија уз С-3: 6,0м од регулационе линије,, 
Бочне грађевинске линије: је 5,0м од границе бочних суседних парцела, 
од круне мелиорационог канала грађевинска линија је најмање 8,0м. 
Бетонски плато за чилере могуће је предвидети изван граница грађевинских 
линија, док сам чилер мора бити постављен у оквиру грађевинских линија. 

3.3. Највећи дозвољени индекс заузетости:  
максималан индекс заузетости 75%, 
предвиђен индекс заузетости је 40,74% 

3.4. Највећа дозвољена спратност и висина објекта:  
максимална дозвољена спратност производних и помоћних објеката П+0, а 
изузетно уколико то технолошки процес захтева спратност може бити П+1, док је 
максимална спратност других пословних објеката до П+5. 
Планирана спратност објеката је: за административни део комплекса П+2, за 
технички блок и за складишни део комплекса П+0. 
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3.5. Остале зграде на парцели (положај, намена, број): 
Дистрибутивно складишни објекат састоји се из три целине: складишни део, 
администартивни део и технички блок. Осим тога, уз западну границу парцеле 
налазе се резервоар за хидрантску и спринклер мрежу са црпном станицом, 
контејнерска котларница за пелет, односно МРС у зависности од опредељења 
инвеститора. Уз западну границу парцеле и интерну саобраћајницу налази се и 
плато за чилере, надстрешница за комунални и електро отпад и плато за мобилни 
дизел агрегат. У североисточном делу парцеле смештена је и портирница. 
Сви објекти морају да чине функционални склоп зависно од намене, установљене 
технологије и просторне организације на парцели. 

3.6. Најмања дозвољена удаљеност објеката (на парцели): Међусобна 
удаљеност самих објеката у комплексу мора да задовољи нормативе о рушењу 
објеката (случајно или намерно) као и прописе о испуњености противпожарних 
услова, организовање саобраћајница и хидрантске мреже. 

3.7. Смештај возила (на сопственој парцели-на отвореном или у гаражама, на 
јавном простору): на сопственој парцели, на интерним паркинг или 
манипулативним површинама. За 70м² пословног простора предвидети по 1 
паркинг место и на 200 м² магацинског простора по 1 паркинг место.  

3.8. Приступ објекту (колски, пешачки и сл):  
Парцела је оивичена са северне и источне стране сервисним техничким 
саобраћајницама и има директан приступ на обе саобраћајнице. Са северне 
саобраћајнице  обезбеђен је прилаз паркингу.  
На свим саобраћајницама је битно остварити проходност меродавног возила. 
Камионски приступ у круг пословног објекта омогућен је са источне стране поред 
портирнице где се налази особље које је задужено за надзор и регулацију 
камионског и комби превоза који довозе и одвозе фармацеутске производе. Са 
источне стране објекта налазе се претоварне рампе за пријем и отпрему 
фармацеутских производа. Пешачки приступ објекту је са источне стране, са 
интерне саобраћајнице. Пешачки саобраћај око објекта одвија се преко тротоара, 
који се налази око објекта и уз интерну саобраћајницу.  

3.9. Приступ за хендикепирана лица: према потребама инвеститора, а у складу 
са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС „ бр 23/2015) 

3.10. Кота терена:    
КОТА ГОТОВОГ ПОДА ПРИЗЕМЉА 0,00м, апсолутна кота 77,60м надморске висине; 
Под складишта је за 120 цм одигнут од околног тротоара. Тротоар око објекта и 
саобраћајнице имају попречни пад , од објекта 1% - 2,5%.  

КОТА АТИКЕ ОД КОТЕ ГОТОВОГ ПОДА: складишног дела +14,50м; техничког блока 
7,50м; административног дела 14,50м. 
КОТА 1. СПРАТА АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛА ОД КОТЕ ГОТОВОГ ПОДА 5,57м 
КОТА 2. СПРАТА АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛА ОД КОТЕ ГОТОВОГ ПОДА 9,50м 

3.11. Архитектонска обрада:   
Објекти морају бити пројектовани за конкретне намене, уз примену важећих 
стандарда, норматива, прописа у ликовно-естетском изразу примерени средини 
насеља Шимановци, али и захтевима које поставља савремена архитектура, 
савремен начин живота, пословања и рада.  
Изводе се од трајних и квалитетних материјала (традиционалних или савремених, 
атестираних, без сумње у погледу носивости или појачаног штетног зрачења.). 
Кров, пета фасада објекта, пројектује се и изводи у складу са функцијом објекта.  
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Кровне равни могу имати нагиб ка улици или ка бочним странама сопственог 
дворишта. На производним објектима кровни покривач може да буде са врло 
малим падовима (лим и сл.покривачи) а могуће је и раван кров. 
Архитектонска обрада предметног објекта треба да буде по избору пројектана, а 
примерено врсти објекта. 

3.12. Обрада слободних површина и зеленило: 
Слободне површине уредити по пројекту и потреби инвеститора.  
Планирана површина под зеленилом је око 23,40%. 

3.13. Противпожарна заштита: - УСЛОВИ МУП-а 
Пројектовати објекат према условима противпожарне заштите у складу са 
Претходним условима МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуација у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, 
07/31 број 217-11029/15 од 17.09.2015. године.  
Како је површина складишта већа од 1500m2, потребно је овом Одељењу 
доставити Главни пројекат заштите од пожара и пројекте за извођење, на које се 
даје сагласност, сходно члану 33. став 1. тачка 7. Закона о заштити од пожара 
(„Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15). 

3.14. Заштита околине:  
Мере за заштиту животне средине обухватају мере заштите од негативног дејства 
природних фактора и негативног случајног и намерног дејства људског фактора у 
миру и ратним околностима. 
Елиминисање ових негативних дејстава или свођење на минималне утицаје 
постићи ће се првенствено применом позитивних законских прописа, норми и 
техничких услова у пројектовању и изградњи.  
Заступљеност зеленила такође доприноси смањењу штетних утицаја. Слободне и 
неангажоване површине унутар парцеле озеленити врстом зеленила према 
избору инвеститора. 
Према Решењу одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту 
животне средине број 501-94/2015-III-05 од 10.11.2015. године, констатовано је да 
за Пројекат дистрибутивно складишног објекта (пријем, чување и отпремање 
фармацеутских производа) са локацијом у Шимановцима, у делу радне зоне, на 
кат. парцели. 1746/49 К.О.Шимановци носиоца пројекта "URBAN CENTAR RS" доо, 
Београд, Бањички Венац 28б, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА на животну 
средину, јер се реализацијом пројекта неће угрозити иста. 
Решење број 501-94/2015-III-05 од 10.11.2015. године, издато од стране 
Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине Општине Пећинци. 

3.15. Санитарни услови:  

У свему према санитарним условима издатим од стране Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Сектор за 
санитарни надзор и јавно здравље број 129-53-01684-2/2015-14 од 23.09.2015. 

 

3.16. Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина:  
Изградњом према свим законским прописима и правилима, као и овим условима. 
Изградњом новог објекта не сме се на било који начин угрозити суседни објекти на 
суседним парцелама (у статичком смислу и по питању намена које делују 
угрожавајуће на постојеће објекте). 
Примењују се све техничке мере заштите суседног постојећег објекта. 
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Нови објекат са потенцијално угрожавајућом наменом према суседном постојећем 
објекту мора бити лоциран на минималном растојању 4,0м од истог, а за веће 
висине новог објекта мора бити удаљен за зону обрушавања истог (за 2/3 висине 
новог објекта).  
Отвори на фасадама новог објекта према постојећем суседном објекту могу бити 
само са високим парапетима (мин 1,8м), морају на себи имати густу мрежу како би 
се спречио пролаз инсеката и глодара, такође није дозвољено испуштање према 
суседу непријатних мириса и честица засићеног (загађеног) ваздуха, нарочито 
избацивање путем техничких справа ( калориферима,вентилаторима и сл.) из 
производних просторија и технолошких поступака.  
Ограда према суседу може да буде мах 2,2м. Ограде могу бити транспарентне 
или у комбинацији зидане и транспарентне ограде. Капије на регулационој линији 
не могу се отварати ван регулационе линије. Ограде стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Пожељно је формирање заштитног зеленила према суседном објекту. 

3.17. Депоновање и евакуација отпада: Инвеститор је дужан да на парцели на 
којој се гради објекат одреди и обезбеди локацију на којој ће се поставити 
контејнери за комунални отпад. Локација мора да има прилазни пут и мора 
обезбедити несметан прилаз комуналном возилу пружаоца услуге. Посуде које 
инвеститор треба да обезбеди су контејнери од 1,1м3 за комунални отпад. Број 
поменутих контејнера биће накнадно одређен у зависности од процене количине 
отпада који ће настајати и одређивању динамике одвожења истог, а све према 
Техничким условима ЈКП "Сава" Пећинци, број 473 од 17.09.2015. године. 

3.18. Енергетска ефикасност: Ради повећања енергетске ефикасности, приликом 
пројектовања, водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката. 
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Саставни 
део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске 
дозволе је Елаборат енергетске ефикасности, израђен у складу са Правилником о 
енергетској ефикасности („Сл. гласник РС”, бр. 61/2011).  

3.19. Амбијенталне целине од културно историјског значаја: 
Предметна локација се налази на потесу Селиште у близини археолошког 
локалитета који ужива предходну заштиту „Селиште II“ где су констатовани 
налази материјала из римског периода, стога је на парцели обавезан археолошки 
надзор приликом извођења земљаних радова. У свему придржавати се услова и 
мера техничке заштите издатих од стране Завода за заштиту споменика 
културе „Установа културе од националног значаја“ Сремска Митровица број 
442-07/15-2 од 25.09.2015. 

 
4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 
4.1. Прикључак на водоводну мрежу: 

До наведене парцеле постоји изграђена Јавна водоводна мрежа профила фи 110 
(4цола) цевни материјал је ПХД (окитен). Максимални профил прикључног вода за 
наведену парцелу износи Фи 90. Максимални притисак у Јавној водоводној мрежи 
максимално износи 4 бар-а. Јавна водоводна мрежа се налази са северне стране 
парцеле. Дистрибуција воде у мрежу се врши бунарском пумпом капацитета 
10лит./сек. 
Технички услови и сагласност за пројектовање и прикључење издати од 
стране ЈКП „Водовод и канализација“ 28.09.2015. 

4.2. Прикључак на фекалну канализацију: 
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За наведени објекат не постоји могућност прикључења на јавну канализациону 
мрежу зато што у том делу не постоји изграђена инфраструктура. (Јавна 
канализација).Инвеститор је у обавези да изгради водонепропусну јаму са 
накнадним таложником која ће бити произвољно по процењеној потреби 
корисника или пројекту са могућношћу каснијег прикључења на Јавну 
канализациону мрежу кад се за то стекну услови. 
Технички услови и сагласност за пројектовање и прикључење издати од 
стране ЈКП „Водовод и канализација“ 28.09.2015. 

4.3. Прикључак на атмосферку канализацију: 
Потребно је да се количина атмосферских вода које треба евакуисати са кровних 
површина, саобраћајних, манипулативних и других површина, одреди користећи 
меродавну, усвојену вредност, интензитета кише са најближе кишомерне станице. 
Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, надстрешница и слично, 
чији квалитет одговара II класи вода, могу се без пречишћавања, путем уређених 
испуста, одвести на околне зелене површине, у отворене канале атмосферске 
канализације или сл. 
Такође, пројектом дати решење за одвођење зауљених атмосферских вода 
(саобраћајне површине, манипулативне површине, паркинг простор и сл.) при 
чему  у свему уважавати водне услове издате од стране Одељења за привреду 
Општине Пећинци број 325-26/2015-III-02 од 06.10.2015. 

4.4. Прикључак на електоенергетску мрежу:  
Све према условима за пројектовање и прикључење"Електропривреда Србије", 
Електродистрибуцијe Рума, број 07.17.-7.30.4.-210387/15 од 04.11.2015. године. 

4.5. Прикључак на телекомуникациону мрежу: 
Планирани комплекс може се прикључити на јавну ТТ мрежу у складу са 
Телекомуникационим условима бр. 333471/1-2015 од 16.09.2015. год. издатим од 
стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ ад, извршна јединица 
Сремска Митровица. Комплекс који се обрађује овим условима припада 
кабловском подручју 2, МСАН Шимановци-Дечка. Капацитет кабловског подручја 
тренутно задовољава потребе телекомуникационог опремања предметног објекта. 
Стручну помоћ за израду овог пројекта као и коначну сагласност даје „Телеком“. 
Надзор над извођењем радова, технички пријем и сагласност на прикључење на 
јавну ТТ мрежу врши и издаје „Телеком“. 

4.6. Прикључак на гасовод:  
Према условима број I – 465/2015 од 22.09.2015. за прикључење објекта 
дистрибутивног складишта на гасоводну мрежу на кп 1746/49 К.О.Шимановци, 
издатим од стране „BeoGas“д.о.о., предузећа за изградњу и одржавање гасовода 
и дистрибуцију, на предметном простору на коме је планиран објекат пројектована 
је и изведена гасоводна мрежа.  
За снабдевање гасом објеката у комплексу потребна је изградња прикључног 
гасовода. За снабдевање гасом потрошача потребна је изградња мерно 
регулационог сета за обе фазе потребан мерач Г-100(макс. 160m3/h) у којем би се 
редуковао притисак и мерила потрошња.  
Услови за прикључење на дистрибутивну гасоводну  мрежу и изградњу гасне 
котларнице дати су у условима I – 465/2015 од 22.09.2015 издатим од стране 
„BeoGas“д.о.о.Приликом пројектовања планираног комплекса у свему се 
придржавати ових локацијских услова, као и прописа, правилника и стандарда 
предвиђених за предметну врсту објеката. 

4.7. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру:  
На основу техничких услова 627/2015 од 28.09.2015. године издатих од стране ЈП 
„Дирекција за изградњу општине Пећинци“ приступ објекту обезбедити преко 
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прикључка са коловоза Доситејеве улице (саобраћајница C-6) и улице Змај 
Огњеног Вука (саобраћајница C-3), како је дефинисано пројектом. У случају 
оштећења коловоза у Доситејевој улици и улици Змај Огњеног Вука приликом 
извођења радова исти вратити у првобитно стање. Mинимална ширина приступног 
пута на саобраћајницу  C-6 и C-3 треба да износи 5m. 
 

5. ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
5.1. Фазе у реализацији објекта: 

 
Дозвољена је фазност у реализацији објекта. 

 

6. ОСТАЛИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 
6.1. Заштита од елементарних непогода (сеизмички услови):  

Објекат мора бити категоризован и изведен у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 
лист СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Заштиту од удара грома 
остварити изградњом громобранских инсталација. Посебну пажњу водити о 
њеном правилном уземљењу и распореду у простору, како би се обезбедили сви 
делови насеља. 

6.2. Посебни услови заштите животне средине  уз Коридор Е-70: 
Дефинисан је у три зоне утицаја: 
1. Непосредни појас заштите у ширини од 80,00м обострано од путног појаса, 

зона без градње објеката архитектуре; 
2. Ужи појас заштите у ширини од 150,0м обострано од путног појаса у којем се 

очекују бука, вибрације, аеро и хидро загађење и у којем је могућа изградња 
објеката адекватних намена, односно делатности које нису везане за 
производњу животних намирница за људску исхрану у посредном или 
непосредном смислу; 

3. Шири појас заштите  у ширини од 300,0м обострано од путног појаса у којем је 
могуће аеро и хидро загађење и у којем је могућа заступљеност и делатности 
везаних посредно или непосредно за производњу животних намирница за 
људску исхрану уз одговарајућу технологију и опрему.  

6.3. Водни услови: 
Пројектом дефинисати врсте и количине отпадних вода које настају у оквиру 
комплекса и дати податке о капацитету објекта, техничко – технолошка решења за 
скупљање и третман отпадних вода као и одговарајуће хидротехничке прорачуне, 
ефекте објекта за пречишћавање. Техничко решење технолошког процеса, 
манипулативне инфраструктуре и канализације мора да обезбеди потпуну 
заштиту земљишта, површинских и подземних вода од загађења. 
Предвидети сепаратни систем интерне канализационе мреже и то посебно за 
- условно чисте атмосферске воде, 
- зауљене атмосферске воде, 

           - санитарно  - фекалне отпадне воде 
Сви објекти за скупљање и третман атмосферских и отпадних вода морају бити 
водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског 
изливања. Одвођење санитарно – фекалне отпадне воде решити прикључком на 
јавну канализациону мрежу северне радне зоне насеља Шимановци, када иста 
буде изграђена и када систем канализације буде стављен у функцију. До тада, као 
привремено решење, ове воде испуштати у водонепропусну септичку јаму, 
одговарајуће запремине, без упијајућег бунара, коју ће редовно празнити 
надлежно комунално предузеће.  
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Пројектом предвидети такво техничко решење да се одмах по изградњи јавне 
канализације све отпадне воде са предметне локације прикључе на исту, а према 
предходно прибављеним условима  и уз сагласност надлежног комуналног 
предузећа. 
У мелиорационе канале забрањено је упуштати било какве воде осим условно 
чистих атмосферских вода и пречишћених отпадних вода које својим степеном 
пречишћености и режимом упуштања морају да задовољавају прописане 
вредности. 
У појасу од 7,00м од ивице обале канала, не могу се градити никакви објекти нити 
постављати ограда, ради проходности појаса, за пролаз механизације која 
одржава канал. 
Потребну техничку документацију израдити на основу Решења о издавању 
водних услова, издати од стране Одељења за привреду Општине Пећинци, број 
325-26/2015-III-02 од 06.10.2015. године 

7. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД) 
7.1. Попис обавезних делова пројекта за грађевинску дозволу у односу на 

конкретни објекат :  Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
("Сл. гласник РС" бр 77/2015) 
 

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ 
 
 

С обзиром да се измена грађевинске дозволе тражи у погледу фазности 
изградње објекта, измењени локацијски услови садрже измену само у том 
погледу, те се услови за пројектовање и прикључење исходовани у 
предходном поступку задржавају. 
 
Надлежни огран је исходовао услове за пројектовање и прикључење 
од имаоца јавних овлашћења: 
 
1.  РС Министарство унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуација-

Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици-Одсек за превентивну 
заштиту 07/31 број 217-11029/15 од 17.09.2015. године, 

2. ТелекомСрбија" ад, Београд, извршна јединица Сремска Митровица 333471/1-  
2015 од 16.09.2015. године, 

3. ЈКП "Сава" Пећинци, број 473 од 17.09.2015. године, 
4. "BeoGas" доо, Београд број I-465/2015 од 22.09.2015. године, 
5. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, 

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље Сремска Митровица број 129-53-
01684-2/2015-14 од 23.09.2015. 

6. Завод за заштиту споменика културе „Установа културе од националног 
значаја“ број 442-07/15-3 

7.  „Eлектропривреда Србија" - „Електродистрибуција Рума“, Рума број Услова је 
07.17.-7.30.4.-210387/15 од 04.11.2015. године. 

8. Дирекција за изградњу Општине Пећинци број 627/2015 од 28.09.2015. године 
9. ЈКП „Водовод и канализација" технички услови и сагласност за пројектовање и 

прикључење од 28.09.2015. године 
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10. Решење број 501-94/2015-III-05 од 10.11.2015. године, издато од стране 
Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине Општине Пећинци. 

11. Решење о водним условима, Одељење за привреду Општине Пећинци, број 
325-26/2015-III-02 од 06.10.2015. године 
 

 

Напомена: Услови за пројектовање и прикључење које је надлежни орган 
прибавио од ималаца јавних овлашћења су саставни део локацијских услова и 
прилажу се уз њих 

 
Главна свеска сепарата измене пројекта за грађевинску дозволу број EN-
1482_iz од јуна 2016. године урађен од стране "NORTH Engineering" доо са 
седиштем у Суботици, улица Парк Рајхл Ференца бр. 7, главног пројектанта 
Лазара Марковића, дипл.инг.грађ. Бр. лиценце: 310 8063 04,. у складу је са 
Планом генералне регулације насеља Шимановци (Сл.лист општина Срема бр. 
31/15) и саставни је део ових измењених локацијских услова. 

Локацијски услови су основ за израду Пројекта за грађевинску дозволу ( ПГД ). 
Локацијски услови важе 12месеци од дана издавања или до истека важења 
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за 
коју је поднет захтев.  
 
Општинска административна такса износи 85.630,00 динара на основу Одлуке о 
општинским административним таксама ( „Службени лист општина Срема" број 11/09, 
42/09, 8/10, 25/11 и 8/15). 
 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  
На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине 
Пећинци у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко одељења за 
урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе 
општине Пећинци. 
 
У прилогу достављамо: 

 Графички прилог бр.1: Ситуација Р=1:1250 

 Услови за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења 
 
Доставити: 

- Подносиоцу захтева 
- Архиви  

 
            Обрада: 
    Драгана Котуровић 

   Начелник 
 ________________________ 
       мр Жељко Трбовић 
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0

0

6

0

0

5

0

0

4

0

0

0

запад исток

југ

север

ЗОНА ГРАДЊЕ  ОБЈЕКТА

БОЧНА  ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАНИЦА К.П. 1746/49  КО Шимановци

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПРЕМА С-3

 ГРАЂЕВИНСКА  ЛИНИЈА

ЛЕГЕНДА:
О П Ш Т И Н А  П Е Ћ И Н Ц И ,

Одељење за урбанизам,

с т а м б е н о - к о м у н а л н е  п о с л о в е  и

з а ш т и т у  ж и в о т н е  с р е д и н е

ЗАДЊА ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА






































































