
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам 

и имовинско правне послове 

ROP-PEC-19857-LOC-1/2016  

Број: 353/2016-38 
Дана: 15.09.2016.године 

П Е Ћ И Н Ц И 
 

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Пећинци на основу чл. 19. Одлуке о организацији општинске управе Општине Пећинци ( 

„Сл. Лист општине Срема, бр. 3/2016 ), Закона о планирању и изградњи ( „Сл. Гласник 

РС „ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 

и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ( „Сл. Гласник РС“,113/15), Уредбе о локацијским условима ( „Сл. Гласник РС“, 

бр.114/15 ) и планског основа Плана генералне регулације насеља Деч (Сл.лист 

општине Срема бр 29/2012 и 8/2014), Просторног плана општине Пећинци  (Сл.лист 

општине Срема бр 37/2013) и Плана генералне регулације насеља Шимановци (Сл. 

лист општине Срема бр 31/15) издаје: 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за 

катастарске парцеле бр. 1232 и 2477, K.О. Деч и 3424 К.О.Шимановци 

за 

разводни гасовод крак Шимановци ка Дечу од краја 

постојеће гасоводне мреже на кп 3424 КО 

Шимановци кроз кп 2477 КО Деч и прикључни 

гасовод и МРС Г100 Q=160m3/h за објекат 

COFICAB дoo Деч, на кп 1232 КО Деч. 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 

1.1. Место: Деч, Шимановци 

1.2. Број парцеле и кат. општина:  кп 3424 КО Шимановци, кп 2477, 1232 КО Деч 

1.3. Намена простора: Катастарска парцела 1232 К.О.Деч налази се у северном делу 

грађевинског подручја насеља Деч у блоку 49. Предметна парцела 1232 K.O.Деч, 

налази се у грађевинском подручју насеља Деч у блоку 49 у зони намењеној 

пословању. У овој зони могућа је изградња објеката привреде већих капацитета, 

објекти и комплекси магацина, прераде и производње, индустријски комплекси и 

слично, с тим да је забрањена изградња објеката чија делатност угрожава животну 

средину и здравље људи 

Катастарска парцела 2477 К.О.Деч локални пут земљиште у јавној својини – 

ималац права на парцели Општина Пећинци 

Катастарска парцела 3424 К.О. Шимановци локални пут земљиште у јавној 

својини – ималац права на парцели Општина Пећинци 
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1.4. Категорија и класа објеката:  Г, 222100 – Локални надземни и подземни 

цевоводиза дистрибуцију гаса)  

1.5. Намена објеката : разводни гасовод крак Шимановци ка Дечу од краја постојеће 

гасоводне мреже на кп 3424 КО Шимановци кроз кп 2477 КО Деч и прикључни 

гасовод и МРС Г100 Q=160m3/h за објекат 

COFICAB дoo Деч, на кп 1232 КО Деч. 
 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 
 

Према захтеву подносица захтева планирана је изградњa разводног гасоводног крака 

Шимановци ка Дечу од краја постојеће гасоводне мреже на кп 3424 КО Шимановци кроз 

кп 2477 КО Деч и прикључног гасовода и МРС Г100 Q=160m3/h за објекат COFICAB 

дoo Деч, на кп 1232 КО Деч. 

Врста радова : изградња 
 

2.1. Правила грађења, потребно хоризонтално и вертикално растојање од друге 

инфраструктуре и услови укрштања са другом инфраструктуром:  
 

Сви објекти морају бити прикључени на одговарајућу инфраструктуру која постоји  и за 

чију ће се реализацију  створити услови на основу Плана генералне регулације насеља 

Деч (Сл.лист општине Срема бр 29/2012 и 8/2014), Просторног плана општине Пећинци  

(Сл.лист општине Срема бр 37/2013) и Плана генералне регулације насеља Шимановци 

(Сл. лист општине Срема бр 31/15).  
 

За катастарску парцелу 1232 К.О.Деч правила грађења: 

Пословне објекте поставити на најмање 10,0м од регулационе линије, тј. пословно-

административни објекат, а иза њега објекат индустрије и складиштења. Бочно објекте 

поставити на најмање 4,0 м од суседних парцела.  

 

Максимална спратност је П+0, изузетно П+1 односно нестандардне висине, уколико то 

технолошки процес захтева. Спратност административно пословних објеката износи 

П+1. Спратност административно-пословних објеката износи П+1, и помоћних објеката 

П+0. 

За парцеле величина до 5,0xa, индекс заузетости износи K3=75% и индекс изграђености 

Ки=1,5. 

Планирати 30% грађевинске парцеле под зеленим површинама. 

 

Према Плану генералне регулација насеља Шимановци и Просторном Плану Општине 

Пећинци: 

Гасовод је могуће планирати у коридору постојећих и планираних улица. 

Према Плану генералне регулације насеља Деч - насељску мрежу дистрибутивног и 

разводног гасовода планирати у уличном коридору односно јавном простору. 

Прикључење на гасовод планирати преко једног или више прикључка (парцеле са 

заступљеним пословањем).  

Прикључење на гасовод извести у складу са претходно прибављеним условима и 

сагласностима надлежног предузећа. 
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Посебни услови (на основу Техничких услова од ималаца јавних 

овлашћења): 

 
 
 

1. Услови "BeoGas" доо, предузеће за изградњу и одржавање гасовода 

и дистрибуцију гаса:  
 

У свему се придржавати Техничких услова издатих од стране "BeoGas"ad, Београд, број 

UP-122/2016 од 31.08.2016 
. 

2. Услови ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци 
 

У свему се придржавати Техничких услова издатих од стране ЈКП "Водовод и 

канализација" Пећинци, број 112/16 од 30.08.2016. 
 

3. Услови / сагласност "Телеком Србија" ад ТТ (подземне 

инсталације): 
 

У свему се придржавати Техничких услова издатих од стране "Телеком Србија"ад број 

7069-321490/1-2016 од 23.08.2016. 
 

4. Услови ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци": 
 

У свему се придржавати Техничких услова ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци" 

број ROP-PEC-19857-LOC-1-HPAP-16/2016 од 09.09.2016. 
 

5. Услови МУП - Сектор за ванредне ситуације (противпожарни 

услови): 
 

У свему се придржавати услова Министарства унутрашњих послова, Сектор за 

ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за 

превентивну заштиту 09/30/2 број 217-8885/16 од 09.09.2016. године. 
 

6. Услови ЕПС Дистрибуција: 
 

У свему се придржавати Услова Електропривреде Србије, Огранак 

Електродистрибуција Рума, број 88.1.1.0-Д-07.17.-228126/16 од дана 26.08.2016.  
 

7. Водни услови: 

 

У свему се придржавати Решења о издавању водних услова број ROP-PEC-19857-LOC-1-

HPAP-9 од 14.09.2016. године издатих од стране Одељења за привреду, локални 

економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове. 
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8. Услови ЈП"Србија Гас": 

 

У свему се придржавати Услова ЈП"Србија Гас" број 06-01/3723 од 14.09.2016. године. 

 

9. Услови ЈП"Електромрежа Србије" : 

 

У свему се придржавати Услова ЈП"Електромрежа Србије" број 0-1-2-296/2 од 

23.08.2016. године. 

 

Приликом извођења радова обезбедити приступ представника: 
1. BeoGas"доо Београд 

2. ЈКП "Водовод и канализација"  

3. "Телеком Србија"ад  

4. ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци"  

5. Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 

за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту  

6. ЈП"Електродистрибуција Рума" из Руме 

7. ЈВП"Воде Војводине", Нови Сад 

8. ЈП"Србија Гас" , Нови Сад 

9. ЈП"Електромрежа Србије" Београд 
 

3. ОПШТИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ: 

 

1. Обезбедити снимање трасе цеви, односно подземних инсталација положених у 

земљу пре затрпавања 

2. У случају евентуалних оштећења приликом извођења радова, инвеститор, односно 

извођач радова дужни су да изврше санацију оштећења, тј. надокнаде штету по 

условима надлежних предузећа којима је штета нанешена. 

3. Инвеститор односно извођач дужан је да све површине чији је изглед измењен 

приликом извођења радова, након завршетка радова доведе у првобитно стање. 
 

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ 
 

Надлежни орган је исходовао услове за пројектовање и прикључење од 

надлежних ималаца јавних предузећа: 

 
1. "BeoGas"ad, Београд, број UP-122/2016 од 31.08.2016 

2. ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци, број 112/16 од 30.08.2016. 

3. "Телеком Србија"ад број 7069-321490/1-2016 од 23.08.2016. 

4. ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци" број ROP-PEC-19857-LOC-   

1-HPAP-16/2016 од 09.09.2016. 

5. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за   

превентивну заштиту 09/30/2 број 217-8885/16 од 09.09.2016. године. 

6.     Електропривреде Србије, Огранак Електродистрибуција Рума, број 

88.1.1.0-Д-07.17.-228126/16 од дана 26.08.2016. 
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7. Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и 

инспекцијске послове број ROP-PEC-19857-LOC-1-HPAP-9 од 14.09.2016. 

године 

8. ЈП"Србија Гас" број 06-01/3723 од 14.09.2016. године. 

9. ЈП"Електромрежа Србије" број 0-1-2-296/2 од 23.08.2016. године. 

Локацијски услови важе 12месеци од дана издавања. 

Услови за пројектовање и прикључење које је надлежни орган прибавио од 

ималаца јавних предузећа су саставни део локацијских услова и прилажу се уз њих. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

 

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине 

Пећинци у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко одељења за 

урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе 

општине Пећинци. 

 

У прилогу достављамо: 

 

 Графички прилог бр.1: Ситуација- Идејно Решење 

 

 

Доставити: 

- Подносиоцу захтева 

- Архиви  

-  

           Обрада: 

 

____________________ 

     Драгана Котуровић 

  Начелник: 

 

________________________ 

       мр Жељко Трбовић 

 

Општинска административна такса износи 50.000,00  динара на основу Одлуке о 
општинским административним таксама ( Службени лист општина Срема" број 11/09, 
42/09, 8/10, 25/11 и 8/15). 
 





 

 

 
 

 

Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса 

БЕОГАС ад, ул. Патријарха Димитрија12в, 11090 Београд 

тел.: 011/7850-800 факс:011/2053-205 

ПИБ: 101018219 МБ: 17179322 

бр. текућег рачуна: 160-217319-56 Banca Intesa ad 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Веза број:  ROP-PEC-19857-LOC-1/2016 

Наш заводни број: UP-122/2016 

Предмет:  Технички услови 

Дана:  31.08.2016. 

 

У вези вашег захтева број ROP-PEC-19857-LOC-1/2016 од 23.08.2016. којим тражите за 

БЕОГАС ад, Патријарха Димитрија 12в, услове за разводни гасоводни крак 

Шимановци ка Дечу од краја постојеће гасоводне мреже на кп 3424 КО Шимановци 

кроз кп 2477 КО Деч и прикључни гасовод и МРС Г100 Q=160m
3
/h за потребе објекта 

„Coficab“ доо, Деч, на кп 1232 КО Деч констатујемо да је за предметни простор на 

коме се налази пословни објекат потребно извести: 

- разводни гасовод од краја постојеће мреже пречника DN 200 и радног притиска 

до 4bara дуж пута Шимановци Деч до објекта „Coficab“ доо 

- прикључни гасовод од разводног гасовода и мерно регулациони сет (МРС) Г-

100 капацитета 160m
3
/h 

На основу горе наведеног као и на основу Закона о планирању и изградњи, 

Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015), и свих постојећих стандарда, 

прописа правилника и друге законске регулативе за ту област Предузеће за изградњу, 

одржавање и дистрибуцију гаса БЕОГАС ад издаје следеће услове: 

За снабдевање гасом објеката у комплексу потребна је изградња разводног дуж улице 

до комлпекса пречника DN200 и прикључног гасовода. 

- Могуће је прикључење планиране дистрибутивне гасоводне мреже, цевоводом 

од полиетиленских цеви према стандарду према стандарду SRPS ЕN 1555-2, и у 

складу са осталим захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara 

("Сл.гл.РС"бр.86/2015) 
- При укрштању гасовода са подземним водовима, морају бити испоштована 

следећа минимална светла растојања: 

инсталације гасовод укрштање гасовод паралелно 

електро 0,3m 0,6m 

ТТ 0,3m 0,5m 

водовод 0,4m 1m 

канализација 0,4m 1m 

- Растојање трасе гасовода од темеља објекта мора бити најмање 1 m. 

- Удаљеност гасовода од високог растиња мора бити најмање 1,5m. 

- Дубина укопавања гасовода износи од 0,8m до 1m у зависности од услова 

терена. Изузетно дубина укопавања гасовода може бити и 0,6m под условом да 

се предузму додатне техничке мере заштите гасовода.  

 

 

 



 

- Минимална дубина укопавања при укрштању гасовода са улицама износи 1 m. 

Изузетно дубина укопавања гасовода може да буде и већа од 2m при чему се 

предузимају посебне мере техничке заштите. 

- Прикључни гасовод се полаже у земљу (не сме да пролази кроз шахтове и 

шупље канале) 

- Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 

заштитну цев. Гасовод се по правилу води под правим углом у односу на осу 

саобраћајнице.  

- После полагања гасовода, засипање рова мора се извршити у што краћем 

времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да 

не оштећује цев. На дубини 30cm, у рову поставља се упозоравајућа трака, жуте 

боје, са натписом «гас». 

- Основна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима са уграђеном 

месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење ГАСОВОД . Стубићи се 

постављају на сваком темену и на правцима, на одстојању од 50m.  

За снабдевање гасом потрошача потребно је постављање мерно реглационог сета Г-

100 (макс. 160m
3
/h) у којem би се редуковао притисак и мерила потрошња. 

Услови за локацију МРС који би снабдевао гасне потрошаче: 

- За снабдевање гасом потребно је поставити један типски мерно регулациони сет 

МРС Г-100.  

Г-100 Q=160m
3
/h, pul=4bar, pizl=100mbar 

Димензије металног ормана МРС на носачу 900х1650х650mm 

- Локација мерно-регулационог сета  

- МРС може бити самостојећи или ослоњен на зид 

- МРС не сме бити испод наткривених, у завученим и у просторима са слабом 

циркулацијом ваздуха. 

- МРС мора бити постављен на металним носачима минимум 0,5 m oд коте 

терена 

- МРС мора бити постављену тако да буду испоштоване зоне опасности 

- Заштитни зид за постављање МРС мора да буде изнад краја одзрачне цеви 

минимум 1m хоризонтално и вертикално.  

- На излазу из МРС мора бити предвиђена противпожарна славина  

 

 

Рок важења ових услова је две године од дана издавања и по истеку овог рока морају 

се обновити. 

 

       За 

БЕОГАС а.д. 

 

    _________________________________ 

Владимир Спасојевић дипл.инж.маш. 

 

 



Легенда:
 МРС Г100 Q=160m³/h

пројектовани гасовод

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Ситуација

постојећи дистрибутивни гасовод

и објекат Coficab
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОДНОСЕ 
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ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ВЕЗА: ЗАХТЕВ БРОЈ РОП-ПЕЦ-19857-ЛОЦ-1/2016 
 

 
Поступајући по вашем захтеву број РОП-ПЕЦ-19857-ЛОЦ-1/2016 од 23.08.2016. године,  а у 

складу са Законом о електронским комуникацијама "Службени гласник РС" број 44 од 2010. 
године и  Законом о планирању и изградњи "Службени гласник РС" број 145 од 2014. године, а у 
циљу заштите телекомуникационих водова, Извршна јединица “Сремска Митровица”, Предузећа 
за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД,  након извршеног прегледа достављене 
пројектно-техничке документације доставља вам из надлежности ТЕЛЕКОМ-а 
 

Техничке услове-сагласност 
за пројектовање и паралелно вођење – Разводни гасовод крак Шимановци ка Дечу од краја 

постојеће гасоводне мреже на кп 3424 КО Шимановци кроз кп 2477 КО Деч и прикључни 
гасовод и МРС Г100 Q=160m3/h за објекат COFICAB доо Деч, на кп 1232 КО Деч 

 
 

           На приложеном ситуационом приказу, у оквирима простирања предметних објеката, 
оријентационо су назначени постојећи, подземни телекомуникациони објекти. 
           Посебну пажњу обратити на оптички кабл од изузетне важности за функционисање 
телекомуникационог саобраћаја. 

Приликом израде Главног пројекта, сарађивати са предузећем за телекомуникације 
"Телеком Србија" а.д., ИЈ Сремска Митровица, Служба за оперативну подршку, Одељење за 
планирање, развој и инвестициону изградњу, ради усаглашавања са планираним документима 
"Телекома Србија" а.д. Пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, 
упуствима, прописима и препорукама ЗЈПТТ који важе за ову врсту делатности.   
 Потребно је да при изради пројекта у ситуације траса уцртате и трасе наших каблова и 
посебно обележите места укрштања и блиских паралелних траса телекомуникационих и 
инфраструктурних објеката. 







 

 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЈП 

  ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци 

022/400-735 
direkcija@pecinci.org 

 
 

 

 

Брпј: ROP-PEC-19857-LOC-1-HPAP-16/2016 

Дана: 09.09.2016. гпдине 

 
ППШТИНСКА УПРАВА ПЕЋИНЦИ 

ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ 
 И ИМПВИНСКП ПРАВНЕ ПДНПСЕ 

 

 

 

 

У складу са чланпм 6. Статута Дирекције за изграднју ппштине Пећинци, члана 4. 

Пдлуке п псниваоу јавнпг предузећа „Дирекција за изградоу ппштине Пећинци“ 

(„Службени лист ппштина Срема“ брпј 45/2012), ппступајући пп захтеву Пдељеоа за 

урбанизам и импвинскп правне пднпсе, Улица Слпбпдана Бајића 5 Пећинци, за 

издаваое услпва за прпјектпваое нпвпг развпднпг гаспвпднпг крака, на катастарскпј 

парцели 3424 КП Шиманпвци и 2477 КП Деч, Дирекција за изградоу ппштине Пећинци 

Јавнп предузеће издаје 

 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ 
 

 

  Прпјектпваое нпвпг развпднпг гаспвпднпг крака на катастарскпј парцели 3424 
КП Шиманпвци и 2477 КП Деч, извршити паралелнп са лпкалним путем Л-1 
(Шиманпвци – Деч - Ашаоа) у регулацији ппстпјеће сапбраћајнице. Впдпве гаспвпда 
пплагати у земљу на дубину најмаое 0,8 m, а највише 1,4 m.  

Укпликп при ппстављаоу гпре ппменутпг инфраструктурнпг впда дпђе дп 
пштећеоа сапбраћаница инвеститпр је дужан да их врати у првпбитнп стаое. 
 

 

                                                                

 



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације 
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
Одсек за превентивну заштиту
09/30/2 Број 217-8885/16
Дана: 09.09.2016.године
С Р Е М С К А   М И Т Р О В И Ц А

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам  стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине 
Пећинци, ул.Слободана Бајића бр.5

Разматрајући Ваш захтев бр. ROP-PEC-19857-LOC-1/2016 од 30.08.2016.године за добијање 
претходних услова за заштиту од пожара у складу са одредбама члана 53а. Закона о планирању и 
изградњи (,,Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. 
гласник РС“ број 113/2015), извештавамо Вас да немамо посебне грађевинско-техничке, 
технолошке и друге услове за изградњу разводног гасоводног крака Шимановци ка Дечу од краја 
постојеће гасоводне мреже на кп 3424 КО Шимановци кроз кп 2477 КО Деч и прикључни гасовод и 
МРС Г100 Q=160m3/h за објекат COFICAB дoo Деч, на кп 1232 КО Деч, већ је потребно да се 
придржавате:

- Закона о заштити од пожара ("Службени лист СРС",број 111/09 и 20/15),
- Правилника о начину израде техничке документације за објекте високоградље ("Сл.гласник 
РС",број 15/08), 
- Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
("Службени лист СРЈ", број 11/96),
- Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт  природног гаса  гасоводима притиска 
до 16 бара ("Сл. гласник РС, број 86/2013),
- Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале чија ватроодпорност 
задовољава стандард ЈУС У.Ј1.240

и осталих важећих техничких прописа.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације,  Одељење  за  
ванредне ситуације у Сремској Митровици,  Одсек  за превентивну заштиту, решавајући по захтеву 
ОПШТIНСКЕ УПРАВЕ ПЕЋИНЦИ Одељење за урбанизам  стамбенокомуналне послове и заштиту 
животне средине извршило је преглед предложеног места локације за изградњу разводног 
гасоводног крака Шимановци ка Дечу од краја постојеће гасоводне мреже на кп 3424 КО 
Шимановци кроз кп 2477 КО Деч и прикључни гасовод и МРС Г100 Q=160m3/h за објекат 
COFICAB дoo Деч, на кп 1232 КО Деч.

Прегледу је присуствовао: Никола Богдановић – представник инвеститора.

Уз Захтев је приложена следећа документација:

1. ситуациони план терена на коме се намерава изградњу разводног гасоводног крака Шимановци 
ка Дечу од краја постојеће гасоводне мреже на кп 3424 КО Шимановци кроз кп 2477 КО Деч и 
прикључни гасовод и МРС Г100 Q=160m3/h за објекат COFICAB дoo Деч, на кп 1232 КО Деч. 
Објекта за који се тражи  одобрење  места,  са уцртаним положајем и габаритима већ  постојећих  
објеката.
2. технички опис терена приказаног на ситуационом плану,



3. технички опис објекта који се намерава градити,
4. попис врсте и количине запаљивих гасова који ће се ускладиштити,  или  вршити промет, 
5. опис технолошког процеса.

Прегледом лица места утврђено је:

-изнад  предложеног места  нема  надземних  енергетских/телекомуникационих водова,
-безбедносна растојања од јавних путева, железничких пруга, далековода високог напона, гасовода, 
нафтовода, продуктовода, индустријских објеката и насељених места су у складу са Елаборатом о 
зонама опасности. 

Прилози су изра|ени од стране: "БЕО ГАС" ДОО  из  Београда, Патријарха Димитрија бр.12в.

На основу изложеног мишљења смо да се локација МОЖЕ одобрити, јер су испуњени услови из 
важећих техничких прописа.

Овом  Одељењу, доставити Главни пројекат и Главни пројекат  заштите  од  пожара, на који се даје 
сагласност, сходно члану 31. и 33. Закона о  заштити  од  пожара ("Сл. гласник СРС", број 111/09 и 
20/15). 

Такса у износу од 31050.00 динара наплаћена  је  сходно  тарифном  броју 1 и 2 Закона о изменама 
и допунама Закона о  административним  таксама  ("Сл.  гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 
61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,57/14, 45/15 и 50/16).

/КП/

                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                                                            главни полицијски саветник
                                                                                                                       Стеван Пејић







 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И  

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Број: ROP-PEC-19857-LOC-1-HPAP-9/ 2016                

Дана: 14.09.2016 године 

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 

 

 

           Одељење за привреду, локални економски развој, заштита животне средине и 

инспекцијске послове, Општинске управе Пећинци, поступају по захтеву  инвеститора 

„Beogas“ доо, у Београду, у улици Патријарха Димитрија број 12в, Београд, матични број 

17179322, ПИБ 101018219, у поступку издавања водних услова за израду техничке 

документације за изградњу гасоводног крака Шимановци ка Дечу од краја постојеће 

гасоводне мреже на катастарској парцели бр.3424, К.О. Шимановци кроз катастарску 

парцелу бр.2477, К.О. Деч и прикључног гасовода МРС за комплекс „COFICAB“, доо Деч 

на катастарској парцели бр. 1232,К.О.општина Пећинци, ( који је заведен у писарници ЈВП 

Воде Војводине под бројем I-1005/1 од 29.08.2016 године),на основу,члана 16. Одлуке о 

организацији општинске управе (Сл.лист Општина Срема број 34/08 и 3/2016), члана 117. 

и 118. Закона о водама (Сл. Гласник РС. 30/10) и члана 192. Став1. Закона о општем 

управном поступку (Сл. Лист СРЈ број 33/97 и 31/01) доноси  

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о издавању водних услова 

 

 

          Издају се инвеститору “Беогас” доо Београд,у улици Патријарха Димитрија број 12в, 

Београд, за израду техничке документације за изградњу гасоводног крака Шимановци ка 

Дечу, од краја постојеће гасоводне мреже на катастарској парцели бр. 3424 К.О. 

Шимановци, кроз катастарску парцелу бр. 2477, К.О. Деч и пркључног гасовода и МРС за 

комплекс „COFICAB“, доо, Деч на катастарској парцели бр.1232, К.О. Деч, општина 

Пећинци, следећи водни услови  

 

 

 

1. Да инвеститор након израде техничке документације исходује водну сагласност, на 

основу члана 119. Закона о водама.  

2. Вршилац техничке контроле  техничке документације је у обавези да провери и потврди 

усклађеност исте са водним условима, а циљу издавања грађевинске дозволе, у складу 



са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, - 

испр.,64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС; 50/2013 – одлука УС 

98/2013 – одлука УС) као и Упуством о начину поступања надлежних органа и ималаца 

јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у 

поступцима остваривања права на градњу, Министарсва  грађевинарства, саобраћаја, и 

инфраструктуру, број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015 године. 

3. Да се у поступку израде техничке документације , на основу предходних радова, изради 

документација у складу са важећим прописима и норматиима за ову врсту радова, као и 

важећом урбанистичком, односно планском документацијом.   

4. Да се техничка документација уради на основу геодтских снимања и усклађивања са 

постојећим објектима на терену. Оптималну трасу планираног телекомуникационог вода 

одабрати на основу техничко – технолошких захтева, геотехничких карактеристика 

терена, као и хидролошко – хидрауличких и геоморфолошких карактеристика канала. 

5. Да се на ситуационом плану, у одговарајућој размери прикаже траса предметне 

инфраструктуре – гасовода и свих пратећих објеката на водном земљишту. 

Техничка документација треба да садржи технички опис планираних радова, одговарајуће 

прорачуне и цртеже, податке о димензији рова у који је положена инсталација и његов 

положај у односу на водне објекте (у хоризонталном и вертикалном смислу) са јасно 

назначеним преломним тачкама.  

Пројектом дефинисати сва укршрања са водним објектима (каналима) и обрадити их 

подужним и попречним профилима. Укрштања везати за назив, стационажу канала и 

катастарску парцелу.  

 

 

За укрштање и паралелно вођење са мелиорационим каналима: 

 

6. Укрштање предметног гасовода са мелиорационим каналима извести подземно. За 

подземно укрштање са мелиорационим каналима, при изради техничке документације, 

на попречним профилима уцртати постојећи – снимљени профил канала и 

пројектовани профил канала (према подацима из тачке 2.3.1.) ради утврђивања тачне 

дубине полагања инфраструктуре.   

Подземно укрштање гасовода са мелиорационим каналима извести полагањем 

гасовода са заштитом, испод дна канала тако да горња ивица заштите (заштитна цев, 

АБ плоче и др.)  буде мин. 1,0м испод пројектоване коте дна канала. Ако се, након 

снимања попречног профила канала и уцртавања пројектоване коте дна канала, 

утврдити да је снимљени – постојећи профил дубљи од пројектоване коте канала, 

утврдити да је снимљени постојећи профил дубљи од пројектоване коте дна канала, 

постављање заштите гасовода планирати у односу на најнижу снимљену коту дна 

постојећег канала уз поштовање горе наведених услова.  

Минимална дужина заштите мора бити једнака пројектованој ширини канала у нивоу 

терена. У случају да је постојећи габарит канала већи од пројектованог, минимална 

дужина заштитне цеви мора бити једнака постојећој – снимљеној ширини канала.  

Подземно укрштање инфраструктуре са каналима на локацијама уз пропуст (мост), 

треба предвидети на удаљености од 5,0м од пропуста (моста).  



Укрштање са каналима извести што је могуће ближе углу од 90⁰. 

7. При паралелном вођењу гасовода са мелиорационим каналом, уважавати следеће:  

 

Гасовод положити тако да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице обала 

канала мора бити минимално 5,0м (члан 133. Закона о водама, тачка 8).  

8. У појасу радно – инспекционе стазе у ширини од 5,0м у грађевинском реону, односно 

10,0м у ванграђевинском реону, од ивице канала на левој и десној обали није дозвољена 

изградња надземних објеката, а подземни се морају укопати минимум 1,0м и заштити од 

оптерећења тешке грађевинске механизације.   

9. Пројектном документацијом потребно је дефинисати таква техничка решења и 

технологију извођења којом се за време изградње и експлоатације предметног објекта 

неће наносити оштећења на водним објектима нити нарушавати њихова стабилност и 

функционалност. У случају настанка оштећења, иста се морају у што краћем року 

отклонити, уз надзор стручне службе ЈВП Воде Војводине и то о трошку инвеститора, 

односно корисника предметне инсталације.   

10. Да се након завршетка радова изврши чишћење каналског профила, односно профила 

водотока и околног терена од заосталог грађевинског материјала или земље из ископа, а 

сав преостали материјал и опрема уклони из те зоне. На целој траси након полагања 

гасовода, ров затрпати и изравнати уз набијање, до нивоа терена. Водне објекте довести 

у првобитно, функционално, стање.  

11. Да се по изградњи гасовода у зони водних објеката, геодетски сними изведено стање и 

картира  у општинском катастру.  

12. Да се о почетку радова благовремено писмено извести ЈВП Воде Војводине Нови Сад, 

ради контроле извођења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне 

објекте и услова у оквиру издатих водних услова у оквиру издатих водних аката. 

13. Обавеза инвеститора односно корисника је да по писменом захтеву ЈВП Воде Војводине 

за потеребе извођења радова на водним објектима (санација, реконструкцијаили хитна 

интервенција) о свом трошку извршити измештење гасовода и њихових ознака, као и да 

по завршетку радова исте врати у претходно стање. 

Инвеститор је у обавези да пре израде техничке документације исходује водне услове, 

сходно члану 117. тачка 30 и 118. Закона о водама („Сл.гласник РС“,број 30/10 и 93/2012), 

од надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

Разматрањем поднете документације установили смо да инвеститор планира израду 

техничке документације за изградњу гасоводног крака Шимановци ка Дечу, од краја 

постојеће гасоводне мреже на катастраској парцели бр. 3424, К.О. Шимановци кроз  

катастарску парцелу бр. 2477, К.О. Деч и прикључног гасовода и МРС за комплекс 

„COFICAB“ доо Деч на катастарској  парцели бр. 1232, К.О. Деч, општина Пећинци.  У прилогу 

захтева приложено је: 

 



- Захтев за издавање водних услова 

 

- Мишљење у поступку издавања водних услова број : I – 1005/5-16 дана 09.09.2016 

године 

 

- Информација о локацији за предметне катастарске парцеле издато од одељења за 

урбанизам, стамбено- комуналне послове, ROP-PEC-19857-LOC-1/2016 OD 23.08.2016 

године 

 

- Копија катастраског плана за к.п. 1232 и 2477, КО Деч, издата од стране РГЗ – а СКН 

Пећинци, бр. 952-04-56/2016 од 18.08.2016 године. 

 

- Копија плана, Р = 1: 2500, за кп 3424,  КО Шимановци, издато од стране РГЗ-а, 

служба за катастар непокретности Пећинци, број 952-04-56/2016 од 19,08.2016 године 

 

- Топографски план за катастарске парцеле бр. 1232 и 2477, КО Деч, израђено од 

геодетског бироа „Чоби“, Пећинци дана 29.07.2016 године. 

 

- Идејно решење (главна свеска и пројекат машинских инсталација) разведеног 

гасоводног крака Шимановци ка Дечу од краја постојеће гасоводне мреже на кат. 

парцели бр. 3424, КО Шимановци кроз кат. парцелу 2477 КО Деч и прикључни 

гасовод и МРС (100Q ⁼ 100м3/ха за објекат „COFICAB“, доо Деч на кат. парцели бр. 

1232, Деч, израђено од стране „Беогас инжињеринг“, доо, улица Паљтријарха 

Димитрија 12в, Београд, бр. Тех. Документације ПГ-МРС-15-1/2016 из 2016 године.   

 

 

1. Инвеститор је у обавези да исходује водну сагласност, на основу чкана 119. Закона о 

водама. Уз захтев за издавање водне сагласности потребно је приложити локацијске 

услове ( члан 53а. Закона о планирању и изградњи). Главни пројекат са техничком 

контролом или идејни пројекат ( члан135 и члан 145 Заона о планирању и изградњи). 

Докумантација која се подноси у поступку издавања водне сагласности и издавање 

водних аката (чл.6. и 7.) и водне дозволе (чл. 11. и 12.) „Службени гласник РС“, број 74/10.  

2. Обавеза инвеститора да након исходоване водне сагласности, о почетку радова 

благовремено писмено извести ЈВП „ Воде Војводине „ Нови Сад, ради контроле 

извођења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте. Уз 

пријаву радова потребно је доствити водну сагласност (копију) и један примерак техничке 

документације, на коју је издата водна сагласност. 

3. По изграњи објекта, инвеститор је дужан да прибави од ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, 

извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности,сходно члану 12. 

Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката „ Службени гласник 

РС“, број 74/10.  

4. Инвеститор је у обавези да исходује водну потврду, на основу члана 127. Закона о 

водама. Употребна дозвола за објекат, може се издати по предходно прибављеној 



потврди о испуњености услова из водне сагласности, а према члану 127. Закона о 

водама.  

5. Водну потврду издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, документација која 

се подноси у поступку издавања водне потврде (дозволе) прописана је Правилником о 

садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката (члана11 и 12) „Службени гласник 

РС“, бр.74/10. 

 

Сходно напред изнетом, техничка документација се може радити како је то 

предложено као у диспозитиву решења.  

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, у Београду у року од 15 дана од дана достављања истог. Жалба се 

подноси непосредно или путем овог органа. Такса у износу од 430,00 динара треба 

уплатити на жиро рачун : 840 – 742221843 – 57, у корист Буџета Републике Србије.  

 

ДОСТАВИТИ: 

 

1.  „Беогас“ доо,  Београд, ул. Патријарха Димитрија бр.12в Београд 

2. ЈВП“Воде Војводине“;Н.Сад, Булевар Михајла Пупина бр.25 

3. Водном инспектору – Ср. Митровица, Трг Светог Димитрија бр.8 

4. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

општине Пећинци 

5. Архива  

 

 

                                                                                                                    Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                                       Петар Козарев  
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Предмет: Издавање локацијских услова за пројектовање новог разводног 
гасоводаног крака Шимановци ка Дечу од краја постојеће гасоводне 
мреже на кп 3424 КО Шимановци кроз кп 2477 КО Деч и прикључни 
гасовод и МРС Г100 Q=160 m3/h за објекат COFICAB доо Деч, на кп 1232 КО 
Деч

На основу вашег захтева број 353/2016-38 од 23.08.2016. године, који је код нас заведен 
дана 23.08.2016. године под бројем ТЕХ-296, и достављене документације (Копија плана за 
катастарске парцела, Извод из катастра водова, Геодетски снимак постојећег стања на 
катастарској подлози и Идејно решење у дигиталном облику), обавештавамо вас да се у 
заштитном појасу далековода 400 kV бр. 406/1 ТС Нови Сад 3 – РП Младост, који је у 
власништву ЈП „Електромрежа Србије”, налази траса планираног гасовода и мерно-
регулационе станице са потпорним зидом. Такође, у непосредној близини се налазе трасе 
далековода 220 kV бр. 217/1 ТС Обреновац – ТС Нови Сад 3 и 400 kV бр. 450 ТС Нови Сад 3 – 
РП Младост.

Према Плану развоја преносног система за период од 2016. године до 2024. године и 
Плану инвестиција у непосредној близини предметног објекта није планирана изградња 
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву ЈП „Електромрежа Србије”.

Заштитни појас далековода износи 30 m са обе стране далековода напонског нивоа 
220 kV и 400 kV од крајњег фазног проводника.

С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод 
или у близини далековода условљена: 
„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014), 
„Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014),
„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 
18 из 1992. год.),
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 
изнад 1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74),
„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),  
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009) са 
припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама 
нејонизујућим зрачењима“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНАИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 0-1-2-296/2
Датум: 23.08.2016.

Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове
Слободана Бајића бр. 5
22410 ПЕЋИНЦИ
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нејонизујућих зраченја од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 
испитивања“ („Сл. Гласник  РС“, бр. 104/2009),
„SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 
електроенергетских постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86),
 „SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Заштита од опасности”,
„SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и
„SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” (Сл. лист 
СФРЈ број 49/83).

У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЈП 
„Електромрежа Србије”, при чему важе следећи услови: 

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да 
обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, 
уз задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна 
организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у 
целости на терет Инвеститора планираних објеката.

- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за 
температуру проводника од +80°C, за случај да постоје надземни делови, у складу са 
техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне 
документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на 
терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних 
објеката.

- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном 
власништву ЈП „Електромрежа Србије”), као и у дигиталној форми.

- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос 
ускладио са прописима.

Претходно наведени услови важе приликом израде Елаборатa о могућностима градње 
планираних објеката у заштитном појасу далековода.

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са 
пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и 
достави налог мера за измештање (реконструкцију  или адаптацију) од стране надлежних 
органа, потребно је да се:

- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања 
међусобних права и обавеза између ЈП „Електромрежа Србије” и свих релевантних 
правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у 
складу са „Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014) и „Законом о 
планирању и  изградњи” („Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014).

- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектих задатака усвојених на 
Стручном панелу за пројектно техничку документацију ЈП „Електромрежа Србије”, 
уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави ЈП 
„Електромрежа Србије” на сагласност.

- О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или 
реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих 
Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на планираним објектима у 
непосредној близини далековода.

- Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници 
ЈП „Електромрежа Србије”.



Наша препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода 
како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у 
заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. 
Такође, наша препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће 
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не 
искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:
- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних 

објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 6 m у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 220 kV и 7 m у односу на проводнике 
далековода напонског нивоа 400 kV.

- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји 
могућност да се млаз воде приближи на мање од 6 m од проводника далековода 
напонског нивоа 220 kV и 7 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV.

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 
далековода.

- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом. 

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних 
радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка 
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови 
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о 
изједначењу потенцијала.

Уобичајeна је пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим 
трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу изводити санације, 
адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација 
електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.

Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође 
до промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је 
дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за далеководе на тел. 
011/3957-096.

С поштовањем,
Извршни директор за пренос

електричне енергије
Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Прилог: 
Ситуација трасa далековода на подручју од интереса

Копије доставити:
- Погон преноса Нови Сад – Служба за далеководе
- Техника – Сектор за далеководе




